RZUT DACHU 1:25

ZK4

ZK3

@+

ZK1

UWAGA:

- zw6d poziomy wykonaé drutem stalowym ocynk. FeZn@8 mm,

- uziom otokowy wykonaé bednarka ocynk. FeZn 30x4 mm i uktadaé w odlI.
min. 1,0 m od krawedzi budynku na gt. co najmniej 0,5 m,

- przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynk. FeZe@8 mmz2,

- zaciski kontrolne ZK instalowaé¢ na wys.1,5 m od poziomu terenu,

- wszystkie elementy wystajace ponad dach wraz z urzagdzeniami elektrycznymi BRANZA
chronié¢ zwodem poziomym (lub pionowym),

- calosé robét wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. m
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