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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CESC OGOLNA
M-00.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiaggego

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie instalagkelcznych dla budynku stacji uzdatniania wody avza
niezkedma infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
M-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpgymagania techniczne dotyez wykonania i odbioru robét
budowlanych, zwizanych z budowstacji uzdatniania wody wraz z nierloy infrastruktua w miejscowdci Jeziernik,
gm. Rzeczenica.

Zakres robot obejmuje napujace obiekty:

» lini¢ kablowy Nn-0,4kV zalicznikow oraz wewstrzne instalacje elektryczne,
M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie kesem
wymienionym w M-00.01.02.
M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» WspOlny Stownik Zamowik,

Projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektnygeh dla stacji uzdatniania wody wraz z nigdie
infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
M-00.01.05. Wyszczegdlnienie prac towarzyseych i robdt tymczasowych

Roboty geodezyjne:
e wytyczenie trasy wykonywanej linii kablowej nn-B\4oraz uziomu powierzchniowego,
e inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w Umowie przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz dwa egzempéar
Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przek#/ykonawcy lokalizagji wspotrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperow, chybze Umowa stanowi inacze;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych, do chwili iodi
koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znakigggne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny Kosz
M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania pogdku na terenie budowy, w okresie trwania realizblciiowy
az do zakaczenia i odbioru kicowego robot. Przed przygieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekaoizacii i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lrdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie, takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zaporgne uradzenia zabezpieczaje kxda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystpienia do robét Wykonawca zawiadomi wszystkich daieieli oraz instytucje bramwe
(zaradcéw sieci, drég, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpiecagstwa pracy

Wykonawca jest zobowkany do:
» przeszkolenia pracownikdw w zakresie obgauviacych przepisow bhp,
» pouczenia pracownikow o mwvych zagraeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
» zapewnienia pracownikogmodkow ochrony osobistej.

M-00.01.06. Organizacja ruchu

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zapozna sizastosuje ddProjektu organizacji ruchu na czas
budowy Projekt ten przeke Wykonawcy Inwestor.
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M-00.01.07. Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich

a) roboty budowlane naky prowadzt zgodnie z dokumentagcjtechniczia zatwierdzom wazna decyzj o
pozwoleniu na budogy

b) Wykonawca uzgodni z wiaicielami nieruchomézi termin wykonania prac na terenie ralgych do nich
dzialek;

¢) Wykonawca uzgodni z wdaicielami nieruchoméci sposdb ochrony — w miamozliwosci — istniepcego
zagospodarowania terenu, a po zalzeniu rob6t budowlanych — sposéb przywrécenianterdo stanu
pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone agizenia melioracyjne, sieci i wdzenia infrastruktury technicznej, elementy
uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istitiej zostam odbudowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego przez Wykonawgc a nastpnie odebrane przez wtdcieli / uwzytkownikéw tych uradzen /
obiektow;

e) zapewné odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadistpienia szkod zwaizanych z realizagj
przedsgwziecia, zgodnie z dokumentagj

f) koszty zwhzane z pracami efymi w ust. ,c”, ,d’ i ,e" zostam pokryte przez Wykonavwg w ofercie
przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadeatuktadnej analizy stanu istriepgo w terenie —
wycenic koszt usuricia szkdd zwizanych z realizagjzadania inwestycyjnego;

g) Jjezeli szkody powstan w wyniku prowadzenia robdt niezgodnie z projektarb niezgodnie ze sztak
budowlan, koszty ich usurtia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:
a) utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody stmj;
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét placu budowy orgddie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wtasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania;
M-00.01.09. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dumzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterplacu budowy oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty dnla sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgse¢m
0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramachimowyjest zobowizany zapewi pracownikom zaplecze socjalne z sanitariatem. Yezau
bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskibgdzie tam réwnig przechowywany Dziennik Budowy.
M-00.01.11. Ochrona robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenmobét i za materialy i uatizenia aywane do rob6t, od daty
rozpoczcia prac, do daty odbioru koowego oraz ¢dzie utrzymywa roboty do tego czasu. Utrzymanie powinng by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej el@gnéyly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kaicowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiegozenavstrzyma roboty, jeeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w makprzypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwslsiego
Wykonawca powinien rozpogé roboty utrzymaniowe, nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
M-00.01.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqgzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob aty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dzialeimj przedstawiag kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Niezaleznie od postanowie warunkowUmowy specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisytym Polskie
Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskigdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytgczn
wymienione w Specyfikacjach Technicznychdl stosowane przez Wykonage jezyku polskim.
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M-00.01.13. Zakres robot obgtych ST, zgodnie z klasyfikacg WSZ

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budaw
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniabidki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzeoiagty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania tepauibudow i roboty ziemne

Wykopy reczne
Zasypanie wykopow i dowoz materiatu na zagypk
Wywéz urobku

Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakregiednergetycznych i uktadania uziomu powierzchrége.

Budowa uziopawierzchniowego.
M-00.01.14. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku zgodnie z Polslorma PN - ISO 7607-1 -
“Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN ISO 7607-2Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.
M-00.02.00.W+tA SCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH

M-00.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu gsige/zigcia powinny posiadaatesty i certyfikaty jakeci.
M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowychrddet pozyskiwania powinny posiatiaertyfikaty, jako dowddze s zgodne z
wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia, licencje i wszelkie inne koszatyazane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wplacu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadpawdednio do wymaga Umowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materiatow

Wykonawca przedstawi wyniki bafigaboratoryjnych zastosowanych materiatow.
M-00.02.04. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostprrez Wykonaweg wywiezione z
placu budowy, idz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomestorskiego. 3 Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatéw do innych robotzrie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewdciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o pagniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania §radowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste), mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wynagechnologicznych. Zeli wymagag
tego odpowiednie przepisy, Zamawigj powinien otrzymé& zgod; na wycie tych materiatow od wéaiwych organow
administracji pastwowej.
M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nad#igedo czasu gdyeala one potrzebne do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci,
» byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestieiggk
Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza plabbadowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
6
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co napnd
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Wybrany i zaatmepany rodzaj materialu nie me by zmieniany bez zgody
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.00.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organjz robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestwgski W przypadku braku ustélev wyzej wymienionych
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadhowestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robd6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianymowy.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochrodredowiska oraz przepisami dotycymi
jego wytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Epegskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestiegk kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora NadzorweBtorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wymagany spkz, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiege,mae by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdpe zachowania jakoi iwarunkéw
wyszczegolnionych Wmowig zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskikakifane i nie dopuszczone
do robot.

M-00.04.00.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu ddlzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzowektorskiego, w terminie przewidzianygmowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych ofgen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkomUmowyna polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegy b
usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywé w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowyyasny koszt.
M-00.05.00.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagbdnie z warunkamiUmowy oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chazigodné¢ z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkichmeintdw robot,
zgodnie z dokumentagcprojektova lub przekazanymi na fie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyldedy w czasie trwania robét, §ie wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okarzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie migal
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladng.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanyctumowie Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytyczinyBrzy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorgkieuwzgkdni wyniki bada materiatow, déwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmlabwykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodgvpod rygorem zatrzymania robét. Wszelkie dodatkkoszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00.K ONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakdci robot
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Celem kontroli rob6t édzie osigniecie zat@onej jakdci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok roboét i jakéé materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezeédne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdidnspektor Nadzoru Inwestorskiego mazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj. Wykonawca bkdzie
przeprowadz&a pomiary i badania materialtdbw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraegmtProjektowej i ST. Badania zgggczenia materiatow
w wykopie przeprowadzanalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestayskie

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwest@gi
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badar®®. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prazedsha
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru éstorskiego.

M-00.06.03. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestors&i&gpie z wynikami badajak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw bada
M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiagaze zadat od Wykonawcy
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgadnmaterialtéw i robét z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 7o pobierd prébki materiatdw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zle@zaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6érnych lub
dodatkowych badg albo oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty badapobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
M-00.06.05. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem batlfakosci materiatéw przez WykonawgInspektor Nadzoru Inwestorskiego #eadopycié
do wycia materialy posiadafe atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob&idhie
posiadé atest.

Produkty przemystowe gdla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgdy wynikami
wykonywanych przez niego batlaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajce atesty lub urglzenia — posiadage wane legitymacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtidach wiasciwosci z ST, to takie materialy i udzenia zostanodrzucone.
M-00.07.00.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

M-00.07.01. Wymagania dotycgce przedmiaru robot

Ogoblne wymagania dotygeze przedmiaru robét okila Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i foduolumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografuokcjonalno — gytkowego.

M-00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnieUmowy, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiargadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdaie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaway @bowhzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inweskiego.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollmym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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M-00.07.03. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow

Dlugéci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

llosci ktére maj by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
M-00.07.04. Uradzenia i sprat pomiarowy

Nie dotyczy.
M-00.08.00.SP0osOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przegcie robét odbywa sie bedzie zgodnie z proceduopisam w Umowie Zasady odbioru robét okdla PN-
92/B-10735.
M-00.08.01. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogéinego pagiu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestiagh. Gotowé¢ danej czséci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesrmpowiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioér kydzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjoea Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigijena podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbirobét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robdt w odniesieniu do ichédlio jakasci i
wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadzmigm na pgimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior ostateczny rob6t mpistw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestogekieaka@czenia rob6t i przycia wymaganych przepisami
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzna&ponez Zamawiagego w obecrizi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentac)
projektova. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikaicych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniajcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyobét poprawkowych lub robot uzupehamjch w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysdooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trob6
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
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szczego6towe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzagpetniajcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydorawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbiér pogwarancyjnyectzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostatgcabot”.

M-00.09.00.SPOSOB ROZLICZEN

M-00.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertg@we Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozliczaveg
KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu wieego.
M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonan wszystkich gwarancji

VVVVVYVYY

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wkmtstwymaganych gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie
ze Specyfikagj przetargow.
M-00.09.03. Koszty zajcia pasa drogowego

Nie dotyczy.
M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnegoszio naprawy (odtworzenia) wdzer iobiektéw
uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizadjidioponosi Wykonawca w ramach wadbumownej.
M-00.10.00.DOKUMENTY ODNIESIENIA

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robét jest projekt budowlany, zzmgm pozwoleniem na budawi wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnpinowizujacym Zamawiaggcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy de#mkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyeiujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodaratejny budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyeldzie
opatrzony dat jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonataszamE podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stitbowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezgednio
jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zaiczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyelmda jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datprzez Wykonawei Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegolIngci:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datk przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy kadego opénienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t przez Inspektora Nadzonestorskiego, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw

robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce sposobu wykonywania, bezpiegziva i zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
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je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiatozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsgdd przedi@one
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkaavag.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiegsane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora e Inwestorskiego do ustosunkowania si
M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) naptjace dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Naddownestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvgem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i prasdsine do wgidu
nazyczenie Zamawiagego.

M-00.11.00.PRzZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonyaamac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogoblne zasady kompletoavprac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inyegist

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i vig@aiowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyf@eGiK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizazlijne kablowe.

E-00.00.00 SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — RO BOTY ELEKTRYCZNE

E-01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV-45111200-0
E-01.01.00CZESC OGOLNA
E.01.01.01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamavgeggo

Przedmiotem zamowienia jest budowa linii kablowajcznikowej oraz wewgtrznych instalacji elektrycznych
dla budynku szatni dla pitkarzy w Gaskach.
E-01.01.02. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpgymagania techniczne dotyeze wykonania i odbioru robét
towarzysacych, zwihzanych z budow linii kablowej zalicznikowej oraz wewtrznych instalacji elektrycznych dla
budynku stacji uzdatniania wody wraz z nieatw infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.

W zakres robét wchodz

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostapnwykonane przy nagbujacych obiektach:

> linia kablowa zalicznikowa - 0,032km,
» uziom otokowy - 0,030 km,
11
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E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowaka fokument przetargowy i przy realizacji robétpdgie z
zakresem wymienionym w E-01.01.02.
E-01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zaméwig,

Projekt budowlano — wykonawczy linii kablowe] zaliikowej oraz wewetrznych instalacji elektrycznych dla
budynku stacji uzdatniania wody wraz z niedim infrastruktug w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
E-01.02.00 W+LASCIWO $CI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggookoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw najestosowa paliki
drewniane (§wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaéej
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m. swiadki” powinny mi& diugas¢ okoto 0,50
m i przekréj prostoitny.

E-01.03.00W+LASCIWO $CI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasii@ych naley stosowd nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwaraafayzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.
E-01.04.00W+LASCIWO $CI SRODKOW TRANSPORTU

YVVVVYY

Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
E-01.05.00WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o otrzymapn dokumentagj projektows, Geodeta powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne nieziline do szczegolowego wytyczenia robot. Prace pom@mpowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinform@éwadnspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkictgdath
wykrytych w wytyczeniu punktdéw gtéwnych trasy.

E-01.06.00K ONTROLA JAKO SCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysfdiowych naley
prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657).
E-01.07.000BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie
E-01.08.000DBIOR ROBOT

Odbiér rob6t zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢age na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemgine).
E-01.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy,

— uzupehnienie trasy dodatkowymi punktami,

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrataprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonyaamac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogoblne zasady kompletdavprac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inyegist
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Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i vig@aiowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacy@eGiK

E-02.00.00ROBOTY ZIEMNE
CPV-45111200-0

E-02.01.00CZESC OGOLNA
E-02.01.01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamavwgeggo

Przedmiotem zamdéwienia jest budowa linii kablowej04kV zalicznikowej oraz wewtrznych instalacji
elektrycznych dla budynku stacji uzdatniania wodywavz niezbdng infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm.
Rzeczenica.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepg/magania techniczne dotyge wykonania i odbioru robét
towarzysacych, zwihzanych z budowlinii kablowej nn-0,4kV oraz wewgtrznych instalacji elektrycznych dla budynku
stacji uzdatniania wody wraz z niezima infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.

W/w prace ziemne zostamykonane przy nagpujacych obiektach:

» linie kablowe - wykop dhfci 25,50 m,
» uziom otokowy - wykop dtugéci 30,0 m,
E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktieaetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie kizsem
wymienionym w E-02.01.02.
E-02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zaméwi,

Projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektnygeh dla budynku stacji uzdatniania wody wraz z
niezkedng infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
E-02.01.05. Prace towarzysce i roboty tymczasowe

Nie dotyczy.
E-02.02.00WtASCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH
E-02.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w M-00.02.00.
E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw moby¢ przez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopowz@i s to grunty zagszczalne. Nadmiar gruntu z wykopow riglevywiezé poza
teren budowy, na najlitze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez lrores
E-02.03.00\WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

E-02.03.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w OST M-00.03.00.
E-02.03.02. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
» odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe itp.),
» sprztu zagszczajcego (ubijaki, zagszczarki ptytowe itp.).
E-02.04.00\WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

E-02.04.01. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyaee srodkdw transportu podano w OST M-00.04.00.
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E-02.04.02. Wymagania szczegotowe

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajn@ srodkéw
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Zvekszenie odlegkxi transportu ponad walo zatwierdzone nie ni®@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport.

E-02.05.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

E-02.05.01. Wymagania ogolne

0Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét podano w OST M-00.05.00.
E-02.05.01. Wymagania szczego6towe
1. Wykopy

Wykopy wykonywa recznie.
2. Zasypanie wykopow

Utozony uziom i utagone kable obsypane piaskiem waesty. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.
Materiat w wykopie zagszcza& warstwami 20- 30cm. Widciwe wykonanie zagszczenia gruntu sprawdzi
uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskk zag:szczenia powinien wynasi
Wz = 1,0 — pod jezdnie
Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopow nalegy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskagamez Inwestora.
4. Odwodnienie wykopu

Nie dotyczy.
E-02.06.00K ONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotycce kontroli wykonania rob6t ziemnych podano w OST00106.00.
E-02.07.00PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotycxce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.0@ndstkk obmiarove jest m (metr)
wykonanych robét ziemnych.
E-02.08.000DBIOR ROBOT

Wymagania dotycze odbioru rob6t podano w OST M-00.08.00.
E-02.09.00SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotycce sposobu rozlichgpodano w OST M-00.09.00.
E-02.10.00DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotycge sposobu rozlicagpodano w OST M-00.10.00.
E-02.11.00PRzEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&nia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymne.

E-03.00.00ROBOTY MONTA ZOWE
CPV-45231400-9
E-03.01.00. CESC OGOLNA
E-03.01.01NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIA) ~ ACEGO
Przedmiotem zamowienia jest budowa linii kablowajcznikowej oraz wewgtrznych instalacji elektrycznych
dla budynku stacji uzdatniania wody wraz z night infrastruktug, w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
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E-03.01.02PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTA ZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepwg/magania techniczne dotygze wykonania i odbioru robét
montazowych, zwizanych z budow linii kablowej zalicznikowej oraz wevetrznych instalacji elektrycznych dla
budynku stacji uzdatniania wody wraz z niedim infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.

» linia kablowa zalicznikowa - 0,032km,
» uziom otokowy - 0,030 km,
E-03.01.03ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktieaetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie kimsem
wymienionym w E-03.01.02.
E-03.01.04PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspllny Stownik Zaméwi,

Projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektnygeh dla budynku szatni dla stacji uzdatniania watgz z
niezkedng infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
E-03.02.00W+ASCIWO $CI WYROBOW

E-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan

OST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej, jak rowmiew E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podanoadeenia i przykltadowe
materialy o konkretnych parametrach.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i aparatury dowolnych producentéw, pod warunkigretsienia przez nie
wszystkich zatéonych parametréw technicznych oraz uzgodnieniavestorem.
E-03.02.02. Linia kablowa nn-0,4kV zalicznikowa

Lini¢ kablows nn-0,4Kv zalicznikow wykona: kablem YKY 5 x 10 mrh
E-03.02.03. Uziom powierzchniowy

Uziom otokowy wykoné bednark ocynkowamn FeZn 30x4 mm
E-03.03.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

E-03.03.01. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST M-00.03.00.
E-03.03.02. Sprgt do wykonania robo6t elektrycznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t elektrycznych powinien wyk&asie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
— zurawi samochodowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— spawarek.
E-03.04.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

E-03.04.01. Wymagania ogolne
0Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-03.04.02. Transport

Zalecansarodki transportu:
ciagnik kotowy,
przyczepa dizycowa 4,5 t,
przyczepa do przetenia kabli,
samochdéd dostawczy,
samochéd samowytadowczy 5t,
samochéd skrzyniowy 5t.
Kable oraz wszelkie ugdzenia elektryczne zyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinby¢

VVVVVYY
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przewaone w sposéb zabezpiecaaj je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
E-03.05.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

E-03.05.01. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee robét montzowych podano w OST M-00.05.00.
E-03.05.02. Linia kablowa nn- 0,4kV zalicznikowa

Zasilanie SUW naty dokond z proj. szafki pomiarowej (oddzielne opracowatiig kablowg YKY 5x10mm2.
Lini¢ wprowadzé do projektowanej tablicy TG.
E-03.05.03. Uziom powierzchniowy

Uziom otokowy wykorabednarl ocynkowarn FezZn 30x4 mm i uktadaw rowie na gtbokasci 0,5m i w
odlegtasci 1,0m odscian projektowanego budynku..
E-03.06.00PROBY | BADANIA

Nalezy wykona nastpujace proby i badania:
badanie linii nn (kabel nn 3 i Gyowy),
sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryganen 1 i 3-fazowego,
badania i pomiary instalacji uziemiagj ochronnej,
badanie skuteczidoi zerowania,
» sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
E-03.07.00PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

>
>
>
>

Wymagania dotycce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.
E-03.08.000DBIOR ROBOT

Wymagania dotycce odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-03.09.00SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotycce sposobu rozlichgpodano w OST M-00.09.00.
E-03.10.00DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotycxe sposobu rozlichgpodano w OST M-00.10.00.
E-04.00.00RoBOTY INSTALACYJINE

CPV-45310000-3

E-04.01.00. CESC OGOLNA
E-04.01.01NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJ  ACEGO

Przedmiotem zamowienia jest budowa linii kablowajcznikowej oraz wewgtrznych instalacji elektrycznych
dla budynku stacji uzdatniania wody wraz z night infrastruktug, w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.
E-04.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpgmagania techniczne dotyeze wykonania i odbioru robét
budowlanych, zwizanych z wykonaniem linii kablowej zalicznikowejaarwewrtrznych instalacji elektrycznych dla
budynku stacji uzdatniania wody wraz z nieatw infrastruktus w miejscowdci Jeziernik, gm. Rzeczenica.

Zakres robot obejmuje :

tablice rozdzielcz ,

instalacg oswietleniows i gniazd wtyczkowych ,

instalacg sitowa,

instalacg obnizonego napicia

instalacg sterownica,

instalacg odgromow,

instalacg ochronn od poraen pradem elektrycznym
E-04.01.03ZAKRES STOSOWANIA ST

VVVVVVYY

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i przy realizacji rob6t, zgodnie kzsem
wymienionym w E-01.01.02.
E-04.01.04PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
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funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwie,
» Projekt Budowlano-Wykonawczy
E-04.02.00W+ASCIWO $CI WYROBOW

E-04.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej podano materialy konkyeh typéw. Dopuszcza esizastosowanie ugdzen i
aparatury dowolnych producentéw, pod warunkiem répela przez nie wszystkich zatmych parametréw
technicznych.

E-04.02.02. Tablice rozdzielcze

Tablie rozdzielca TG wykona& jako natynkow na bazie obudowy XL-400 znanych na rynku produbdent
Rozmieszczenie aparatow elektrycznych w tablicaekzielczych wykonaindywidualnie.
E-04.02.03. Instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacg oswietleniony wykona przewodami YDY3x1,5mm2 natomiast instatagyniazd wtyczkowych
przewodami YDY3x2,5mm2. Instalacprowadzt w korytkach kablowych. Ospgiznatynkowy.
Oprawy gwietleniowe sufitowe znanych na rynku producentéw.
W oprawie zamontowamodut awaryjny celem uzyskanidvwaetlenia awaryjnego. @vietlenie zewntrzne realizowéa z
elewacji budynku.
E-04.02.04. Instalacja sitowa

Instalacg sitows (zasilanie gn. wtyczkowego) wykonano przewodarputyy DY5x2,5mm2 uktadanymi na tynku i w
korytkach kablowych..

E-04.02.05. Instalacja obnionego napgcia

Instalacg wykonano przewodem YDY2x2,5 mm2 ukltadanym na tynkasilono z transformatora bezpietzsva TO
63VA o przektadni 230.24V zainstalowanego w tabtieydzielczej TG.

E-04.02.06. Instalacja sterownicza

Instalacg sterownicz (sterowanie éwietleniem i wyhcznikiem ppa.) wykona& przewodami typu YDY.
Sterowanie odbiornikami w pom. technicznym wg Pdht®logii i DTR uradzeh.
E-04.02.07. Instalacja ochronna od porzgen pradem elektrycznym

Zastosowano uktad sieci TN-S, zabezm@pizz wyhczniki nadmiarowo-prdowe i r&nicowo-nadmiarowo-
pradowe. Rozdziat szyny PEN na PE i N ngl@ziemt i polaczy¢ z gtéwry szyrs wyréwnawcz budynku i uziomem
otokowym..

E-04.02.08. Instalacja odgromowa

Instalacg odgromove wykona zwodem poziomym niskim z drutu stalowego FE€8mm.
E-04.03.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

E-04.03.01. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST M-00.03.00.
E-04.03.02. Sprgt do wykonania robot elektrycznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét elektrycznych powinien wykasg mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— elektronarzdzia 230V,
E-04.04.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

E-04.04.01. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyaee srodkdw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-04.04.02. Transport

Zalecane&rodki transportu:
» samochdéd dostawczy
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E-04.05.00WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
E-04.05.01. Wymagania ogolne

0Ogblne wymagania dotygee robét montzowych podano w OST M-00.05.00.
E-04.05.02. Tablica rozdzielcza

Tablie rozdzielca TG wykona& jako natynkow na bazie obudowy XL-400 znanych na rynku produbdent
Rozmieszczenie aparatow elektrycznych w tablicaekzielczych wykonaindywidualnie.
E-04.05.03. Instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacg oswietleniowy wykona& przewodami YDY3x1,5)mm2 natomiast instatagjniazd wtyczkowych
przewodami YDY3x2,5mm2 prowadzonymi na tynku w kkagh kablowych. Ospet natynkowy.
Stosowé oprawy dwietleniowe sufitowe znanych na rynku producent@éwietlenie awaryjne zrealizowgpoprzez
zamontowanie w oprawigswietlenia og6lnego modutu awaryjnegaivetlenie zewrtrzne z elewacji budynku.
taczniki i gniazda wtyczkowe instalowaa wysokéci | ,4m od posadzki.

E-04.05.04. Instalacja sitowa

Instalacg sitowa (zasilanie gn. wtyczkowego) wykohgrzewodami typu YDY5x2,5mm2 uktadanymi na tynkw i
korytkach kablowych..
E-04.05.05. Instalacja obnionego napé¢cia

Instalacg wykona przewodem YDY2x2,5 mm2 uktadanymi na tynku i kasi transformatora bezpiedmstwa TO
63VA o przektadni 230.24V zainstalowanego w tabtieydzielczej TG.
E-04.05.06. Instalacja sterownicza

Instalacg sterownicz (sterowanie éwietleniem i wyhcznikiem ppa.) wykona& przewodami typu YDY.
Sterowanie odbiornikami w pom. technicznym wg Pdht®logii i DTR uradzeh.
E-04.05.07. Instalacja ochronna od porzgen pradem elektrycznym
Zastosowano ukiad sieci TN-S, zabezpieezemylaczniki nadmiarowo-gidowe i r&nicowo-nadmiarowo-

pradowe. Rozdziat szyny PEN na PE i N ngl@iziemt i polaczy¢ z gtéwra szyra wyrdwnawcza budynku i uziomem
otokowym.
E-04.05.08. Instalacja odgromowa

Instalagj odgromowy wykona zwodem poziomym niskim z drutu stalowego F&8mm.
E-04.06.00PROBY | BADANIA

Nalezy wykon& nastpujace préby i badania:
» sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygaréN 1 i 3-fazowego,
» badanie skuteczioi szybkiego wydczenia,
» badanie rezystancji izolaciji,
» badania i pomiary rezystancji uziemienia.
E-04.07.00PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.
E-04.08.000DBIOR ROBOT

Wymagania dotyczce odbioru podano w OST M-00.08.00.
E-04.09.00SP0OSOB ROZLICZEN

Wymagania dotycge sposobu rozlicagodano w OST M-00.09.00.
E-04.10.00DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotycce sposobu rozlichgpodano w OST M-00.10.00.
E-04.11.00. PRZEPISY

PN-IEC-060364-4-476/E-05125 — Qctar przeciwporgeniowa w obiektach budowlanych
Przepisy Budowy Uidzen Elektrycznych.
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